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LEGENDA :

SKUTKOVY STAV

- HRANICE KATASTRA

- ZASTAVBA JESTVUJUCA
- NiZKA A VYSOKA ZELEN

{ | ]
[T |
[ | - KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY

v ¥

- OPLOTENIE - PLETIVO
- OPLOTENIE NA BET. MURIKU + PLETIVO

JESTVUJUCE ROZVODY IS A ENERGII :

- NADZ. KABLOVY ROZVOD SLABOPRUDU - TELEKOM

— e— — = e — o - ——

— — &~ — — ~ —  -PODZ KABLOVY ROZVOD NN
— ~3  — ~ —  _PODZ. KABLOVY ROZVOD - VEREJNEHO OSVETLENIA
_ Ay BNTO yopovop
- — DN150 - PODZ. ROZVOD PLYNU
85 ¢ _DPN10 ANALIZACIA - SPLASKOVA

s, /=Dy _DN150
NAVRHOVANY STAV

- KANALIZACIA - DAZDOVA

- CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (CIZS)

- PRISTUPOVE KOMUNIKACIE, PARKOVISKA A SPEVNENE PLOCHY,
KTORE NIE SU SUCASTOU NAVRHOVANEJ STAVBY
- NiZKA A VYSOKA ZELEN- SO-16

] - PLOCHA KOMUNIKACIi PRE MOTOROVU DOPRAVU + PARKOVISKA-SO-07

| - PLOCHY CHODNIKOV A SPEVNENYCH PLOCH PRE PESICH- SO-07

| - PLOCHA KOMUNIKACII PRE MOTOROVU DOPRAVU + PARKOVISKA- SO-15

i - PLOCHY CHODNIKOV A SPEVNENYCH PLOCH PRE PESICH-SO-15

NAVRHOVANE VONKAJSIE ROZVODY IS A ENERGII :

NRS RSP ) . L .
—~ e — —Ea - NAVRHOVANA PODZ. KABLOVA PRIPOJKA SLABOPRUDU - FLE 2,5XN 0.6
NRS RSP , , , ,
o~ _% — »~ —Fd - NAVRHOVANA PODZ. KABLOVA PRIPOJKA ROZVOD NN- NAYY-J 4x50 (NAYY-J 4x25)
? ~ 3 - NAVRHOVANY KABLOVY ROZVOD - VEREJNEHO OSVETLENIA- AYKY-J 4x16

1 DN 100 &

oS3t DN2D, Ve, NAVRHOVANA PRIPOJKA A ROZVOD VODOVODU DN 50 ( DN 25)

%c?’&: ) - NAVRHOVANA PRIPOJKA A ROZVODY SPLASKOVEJ KANALIZACIE DN 150
Er\icaoo_,. = - NAVRHOVANA PRIPOJKA A ROZVODY DAZDOVEJ KANALIZACIE DN 200

STAVEBNE OBJEKTY

S0O-01 CENTRUM INTEGROVANEJ ZRDAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (CIZS)

S0-02 ZDRAVOTECHNIKA
Zariadenia a vonkajSie rozvody vody

S0-03 ZDRAVOTECHNIKA
Zariadenia a vonkajSie rozvody dazd'ovej kanalizacie

S0O-04 ZDRAVOTECHNIKA
Zariadenia a vonkaj$ie rozvody splaskovej kanalizacie

S0-05 SILNOPRUD
Zariadenia a vonkajsie rozvody silnopridu NN

S0-06 SLABOPRUD
Zariadenia a vonkajsie rozvody slabopridu

S0-07 KOMUNIKACIE, CHODNIKY A SPEVNENE PLOCHY + KTU
S0-08 PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTURY

S0-09 LEKAREN

SO-10 ZDRAVOTECHNIKA
Zariadenia a vonkajSie rozvody vody

S0O-11 ZDRAVOTECHNIKA
Zariadenia a vonkajsie rozvody dazd'ovej kanalizacie

S0-12 ZDRAVOTECHNIKA
Zariadenia a vonkajSie rozvody splaskovej kanalizacie

$0-13 SILNOPRUD
Zariadenia a vonkajsie rozvody silnopridu NN

SO-14SLABOPRUD
Zariadenia a vonkajsie rozvody slabopriidu

SO-15 KOMUNIKACIE, CHODNIKY A SPEVNENE PLOCHY + KTU
S0O-16 NiZKA A VYSOKA ZELEN

UPOZORNENIE :

- SUCASTOU NAVRHOVANEJ STAVBY CENTRA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - NIE JE NOVA KO-
MUNIKACNA SIET OBCE VEITANE PRIMARNYCH ROZVODOV INZINIERSKYCH SIETI

-POCAS SPRACOVANIA PD PRE UZEMNE ROZHODNUTIE NEBOL K DISPOZICIl INZINIERSKO -
GEOLOGICKY PRIESKUM - NAVRH ZAKLADOVEJ KONSTRUKCIE NA ARMOVANYCH ZELEZOBET.
PASOCH BUDE OPTIMALIZOVANY V PROJEKTE PRE REALIZACIU STAVBY

-VZHIADOM NA SKUTOCNOST, ZE SPRACOVATEL PD NEMAL V CASE SPRACOVAVANIA PD NAVRH.
STAVBY - PRE VYDANIE UZEMNEHO ROZHODNUTIA K DISPOZICIl KOMPLETNE VYSKOVE
RIESENIE KOMUNIKACNEJ SIETE V PRILAHLEJ CASTI OBCI - NAVRH UPRAVENYCH TERENOV A
SPEVNENYCH PLOCH ZODPOVEDA OSADENIU OBJEKTU CIZS A BUDE UPRESNENY V DALSOM
STUPNI PD

- KOMUNIKACIE, SPEVNENE PLOCHY A INZINIERSKE SIETE CIZS A LEKARNE ZASAHUJU AJ P.C. 683/8
695/18




